
SOUPAPE DE SURETE THERMIQUE SIMPLE

POSE

La sonde de température doit être installée au plus près de la chaudière,

sans aucun organe de réglage ni de fermeture entre le foyer et la sonde.

Installation de la soupape de sécurité
thermique sur chaudière avec ballon
incorporé

Installation de la soupape de sécurité
thermique sur chaudière avec serpentin
de sécurité


